СОВЕТ
ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Четвертый созыв
Асиновский район  Томская область
РЕШЕНИЕ
21.03.2019                                                                                                                                 № 80
с. Ягодное
Об утверждении Программы
 комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Ягодного сельского поселения на период 2019-2029 годы


В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь статьей 21 Устава Ягодного сельского поселения


СОВЕТ ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения на период 2019-2029 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию                                           в «Информационном бюллетене» и размещению на официальном сайте Ягодного сельского поселения www.yaselp.asino.ru.	
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на социально-экономический комитет Совета Ягодного сельского поселения.
	


Глава Ягодного сельского поселения                                                              Г. И. Баранов











Приложение 

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета 
Ягодного сельского поселения 
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  ЯГОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2019-2029 ГОДЫ



















ПАСПОРТ
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 Ягодного сельского поселения на период 2019-2029 годы

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения  на период 2019-2029 годы (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель программы
	Администрация Ягодного сельского поселения


	Соисполнители программы
	Муниципальное унитарное предприятие «Ягодное жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – МУП «Ягодное ЖКХ»)

	Цель программы
	Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей услуг, улучшение экологической ситуации

	Задачи программы
	1. Строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, в соответствии с требованиями надёжности и энергоэффективности.
2. Повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг.

	Целевые показатели перспективной обеспеченности и потребности застройки поселения
	1.Увеличение протяженности тепловых сетей.   2.Увеличение протяженности сетей водоснабжения.
3. Объем привлеченных средств на развитие и модернизацию системы коммунальной инфраструктуры в рамках федеральной программы «Устойчивого развития сельских территорий».

	Целевые показатели надежности, энергоэффективности и развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
	1. Уменьшение процента износа оборудования.
1. Уменьшение удельного расхода электроэнергии на единицу продукта.
1. Уменьшение потерь тепловой энергии и исключение потерь воды в процессе транспортировки.

	Целевые показатели качества коммунальных ресурсов
	1. Увеличение процента благоустройства жилого фонда централизованным теплоснабжением и водоснабжением.
1. Исключение перерывов получения населением услуг теплоснабжения и водоснабжения. 
1.  Снижение доли платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи.

	Сроки и этапы  реализации программы
	2019-2029 годы
Этапы реализации Программы:
1 этап: 2019-2021 годы;
2 этап: 2022-2025 годы;
3 этап: 2026-2029 годы.

	Объемы требуемых капитальных вложений 
	Источники финансирования:
	Год
	Всего
	Средства федерального бюджета, тыс. руб.
	Средства областного бюджета, тыс. руб.
	Средства местного бюджета, тыс. руб.
	Внебюджетные источники, тыс. руб.

	2019
	6 300,0
	2 800,0
	1 900,0
	630,0
	970,0

	2020
	8 400,0
	2 940,0
	3 240,0
	2 120,0
	100,0

	2021
	5 100,0
	2 100,0
	2 200,0
	480,0
	320,0

	2022
	4 700,0
	2 100,0
	2 000,0
	400,0
	200,0

	2023
	3 200,0
	2 030,0
	580,0
	390,0
	200,0

	2024-2029
	25 800,0
	8 750,0
	9 760,0
	6 800,0
	490,0

	ИТОГО по источникам
	53 500,0
	20 720,0
	19 680,0
	10 820,0
	2 280,0




	Ожидаемые результаты реализации программы
	Общий экономический эффект  –  233,12  тыс. руб./год
В результате выполнения  Программы:
1. Увеличится протяженность сетей; теплоснабжения на 200 м., водоснабжения на 5 км.
2. Уменьшится процент износа оборудования; в теплоснабжении до 30% ., в водоснабжении до 5,5 %.
3. Уменьшится удельный расход электроэнергии;  до 50 кВт.ч./Гкал. в теплоснабжении и 0,8 кВт.ч./м3. В водоснабжении.
4. Уменьшатся потери; в теплоснабжении до 8%, в водоснабжении до 0%
5. Процент благоустройства жилого фонда возрастет; отоплением до 20%, водоснабжением до 80%.
6. Исключатся перерывы получения коммунальных услуг.
7. Сохранится доля платежей за коммунальные услуги в совокупном доходе семьи на уровне 8,7%.



1. [bookmark: _Toc279249606][bookmark: _Toc333482493]Общие положения

Программа разработана в связи с необходимостью решения вопросов по замене физически изношенного и морально устаревшего оборудования инженерной инфраструктуры Ягодного сельского поселения, необходимостью снижения эксплуатационных затрат на оказание коммунальных услуг и перехода на современные технологии производства и распределения тепла, электроэнергии и воды.
Программа рассчитана на среднесрочную перспективу до 2029 года включительно. В Программе определены основные цели, задачи и приоритетные направления модернизации и развития коммунальных систем, даны оценки потребности в инвестициях.
Проблемы коммунального комплекса Ягодного сельского поселения, требующие незамедлительного решения:
- высокий уровень износа основных фондов;
- недостаточный масштаб реконструкции сетей и модернизации оборудования;
-  дотационная ориентированность экономики ЖКК;
- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики.
Программа регламентирует направления и источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества обслуживания путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений. 
Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг, модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования  в коммунальную сферу в перспективе при нормализации финансовой устойчивости деятельности предприятия жилищно-коммунального комплекса.
В частности:
- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству; 
- на основе анализа уровня социально-экономического развития Ягодного сельского поселения с учетом оценки прогноза развития и степени благоустройства территории при ограниченном уровне платёжеспособности населения, определена величина предельно допустимых тарифов на ЖКУ и инвестиционные возможности предприятия в перспективе до 2029 года включительно;
- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКК, обеспечивающий сбалансированность затрат, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, возможностям местного бюджета и реальной платежеспособности населения;
- разработана система индикаторов для контроля и анализа результатов выполнения Программы.
Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая условия при которых коммунальный комплекс решает задачи модернизации и комплексного развития с минимально необходимым участием бюджетов всех уровней. 

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения

2.1. Характеристика  существующего состояния систем водоснабжения
Централизованным снабжением питьевой водой жителей Ягодного сельского поселения и организаций занимается предприятие – МУП «Ягодное ЖКХ»,  которое эксплуатирует муниципальное имущество на условиях договора хозяйственного ведения. Эксплуатация сетей и сооружений системы водоснабжения осуществляется в соответствии с «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения» утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  29 июля 2013 года  №  644.
Водоснабжение Ягодного сельского поселения осуществляется из водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 6 водозаборных скважин: 
- с. Ягодное  - 3 скважины (ул. 40лет Победы, 23а – 1 шт., ул. Сибирская 5а/1  - 1 шт., ул. Лесная , 8);
- д. Мало Жирово – 1 скважина (ул. Рабочая, 23 а);
- д. Латат  - 1 скважина (ул. Дорожная, 9а);
- с. Цветковка – 1 скважина (ул. Школьная, 3а).
Процесс организации водоснабжения в Ягодном сельском поселении  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». 
Очистка воды  производится локальными очистными станциями, установка которых проводится с 2017 года. 
Скважины пробурены в 1979-2011 годы. Ремонт скважин не проводился,  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация.

          Таблица 1 – Характеристика подземных водозаборов Ягодного сельского поселения
	№ п./п.
	Тип
	Геометрические параметры
	Кол-во
	Год ввода в эксплуатацию
	Тип насосного оборудования

	
	
	Глубина, м
	Дебит, м3/ч
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	д. Мало-Жирово. ул. Рабочая, 23а № 9/80
	146
	7-10,5
	1
	1979
	ЭЦВ 6-10-80 (4 кВт)

	2
	с. Ягодное, ул. Сибирская, 5а/1 № 10/80 
	142
	15-20
	1
	1981
	ЭЦВ 6-10-80
(4 кВт)

	3
	с. Ягодное, ул. 40 лет Победы, 23а № б/н
	142
	Н.с.
	1
	1981
	ЭЦВ 6-10-140
 (5,5 кВт)

	4
	д. Латат.  ул. Дорожная, 9а/1 № б/н
	146
	2,5-4
	1
	1981
	ЭЦВ 6-10-80
 (4 кВт)

	5
	с. Цветковка, ул. Школьная, 3а № б/н
	160
	Н.с
	1
	1979
	ЭЦВ 6-10-140 (5,5 кВт)

	6
	с. Ягодное, ул. Лесная, 8
	35
	
	1
	2011
	



Подъём воды осуществляется погружными глубинными скважинными насосами типа «ЭЦВ». Скважины находятся в деревянных павильонах. Ограждения санитарных защитных зон есть. Не везде соблюдены 30 метровые первые санитарно-охранные зоны скважин (в пределах зоны находятся огороды).
Подъём воды осуществляется насосами по трубам в водонапорные башни. Для поддержания рабочего давления в водопроводе на скважине установлена автоматика включения – выключения насоса в зависимости от уровня воды в водонапорных башнях.  Из башен самотёком  подаётся в водопровод. На всех скважинах установлен учёт электрической энергии. Нет приборов учёта поднятой воды.
Результат испытаний на соответствие по физико-химическим, микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 проб питьевой водопроводной воды, используемой, в Ягодном сельском поселении соответствует норме. 
Основным потребителем холодного водоснабжения в Ягодном сельском поселении является население 82,9% в 2016 году, 84,7% в 2017 году и план 87,9% на 2018 год.  Часть населения получает воду по водопроводным сетям, часть – из водоразборных уличных колонок (22 шт. – с. Ягодное,     22 шт. - д. Мало-Жирово, 6 шт. - д. Латат, 4 шт. - с. Цветковка). Все установленные колонки - инжекторного типа, что позволяет решать, в период низких температур, проблему замерзания воды в колонках и повышению качества услуг холодного водоснабжения. Население, необеспеченное услугами централизованного водоснабжения, использует воду из колодцев, колонок и собственных скважин.
Анализ ресурсной эффективности в сфере водоснабжения проводился сопоставлением фактических ресурсных затрат с рациональным уровнем показателей. Сопоставление уровня потерь и утечек, удельных объемов потребления электроэнергии, а также численности работающих, со значениями нормативов-индикаторов позволяет оценить необходимость проведения мероприятий по повышению ресурсной эффективности водоснабжения. Удельное потребление электроэнергии находится на уровне нормативного показателя. Численность работающего персонала не превышает нормативную величину. 

[bookmark: _Toc277856948]Таблица 2 – Ресурсная эффективность сектора водоснабжения Ягодного сельского поселения
	Показатель
	Факт по данным организации                        за 2016 год
	Факт по данным организации                        за 2017 год
	План по утвержденному тарифу
 на 2018 год
	Период регулирования     2019 год 
	Норматив-индикатор

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч./м3  
	0,8
	0,83
	1,12
	1,12
	1,0

	% потерь и утечек к поданной в сеть
	0
	0
	0
	0
	0

	Численность  работающих на 1 тыс. обслуж. жителей 
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,2




Удельный расход электроэнергии  ниже уровня нормативных индикаторов, что свидетельствует об эффективной работе предприятия. По расчету учитывается 97,6 % отпущенной (реализованной) воды и только 2,4% по приборам учета. Необходима установка водосчетчиков каждому потребителю.
Общая протяженность водопроводных сетей в Ягодном сельском поселении на текущий год с учетом ввода новых сетей составляет 14,148 км,  то есть 0,14 км водопроводных сетей в расчете на 100 жителей.
В с. Ягодное водопроводная сеть 1981 года эксплуатируется 6,35 км., д. Мало-Жирово – 1979 года – 3,6 км., с. Цветковка – 1986 года – 3,15 км., д. Латат – 1986 года – 2,15 км. Состояние водопровода неудовлетворительное. 85,5% водопроводов являются ветхими и эксплуатируются 30 лет.
Материальный баланс системы водоснабжения подземного водозабора Ягодного сельского поселения, определяющий количественное соответствие потоков воды между стадиями ее добычи, обработки, транспорта, распределения и конечного использования представлен в таблице. 

Таблица 3 – Баланс системы водоснабжения
	№ п./п.
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Факт по данным организации                        за 2016 года
	Факт по данным организации                        за 2017 года
	План по утвержденному тарифу на 2018 года
	Период регулирования     (2019 год) 

	1
	2
	3
	 
	4
	5
	6

	1.
	Поднято воды 
	м 3
	47 320
	41 360
	41 450
	41 461

	2.
	Расход воды на собственные нужды
	м 3
	391
	391
	391
	391

	2.1.
	Расход воды на собственные нужды в % к поднятой воде
	%
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8

	3.
	Подано воды в сеть (п.1-п.3+п.4)
	м 3
	47 320
	41 360
	41 450
	41 461

	4.
	Утечки и неучтенный расход воды
	м 3
	0
	0
	0
	0

	5.
	Отпущено (реализовано) воды, всего
	м 3
	47 320
	41 360
	41 450
	41 461

	 
	в том числе:
	 
	
	
	
	

	5.1.
	  а) собственное потребление
	м 3
	391
	391
	391
	391

	5.2.
	  б) сторонние потребители, всего
	м 3
	46 929
	40 968
	41 059
	41 070

	 
	в том числе: 
	 
	
	
	
	

	5.2.1.
	население всего, в т.ч.
	м 3
	41 568
	36 087
	36 186
	36 189

	 
	по приборам учета
	м 3
	0
	1 005
	1 005
	1 048

	 
	по нормативам
	м 3
	41 568
	35 082
	35 171
	35 140

	5.2.2.
	бюджетные организации всего, в т.ч.
	м 3
	1 853
	1 318
	1 320
	1 318

	 
	по приборам учета
	м 3
	1 601
	267
	270
	267

	 
	по  расчету 
	м 3
	252
	1 052
	1 055
	1 052

	5.2.3.
	прочие предприятия (организации) всего, в т.ч.
	м 3
	3 508
	3 563
	3 563
	3 563

	 
	по приборам учета
	м 3
	549
	684
	684
	684

	 
	по  расчету 
	м 3
	2 958
	2 880
	2 880
	2 880

	6.
	Объем потребленной электроэнергии *
	кВт.ч.
	37 498
	34 064
	34 200
	45 177

	7.
	Удельные нормы расхода электроэнергии в секторе водоснабжения 
	кВт.ч./Гкал
	0,792
	0,824
	0,825
	1,09



Сфера водоснабжения в Ягодном сельском  поселении является убыточной, в 2017 году расходы предприятия превысили доходы на 178,8 тыс. руб. При этом тариф на 2018 год установлен с повешением только на 5 %.

Таблица 4 – Финансовые показатели производственной деятельности
	Показатель
	Факт по данным организации                        за 2016 год
	Факт по данным организации                        за 2017 год
	План по утвержденному тарифу на 2018 год
	Период регулирования     2019 год

	Доходы организации, тыс. руб.
	1040,3
	954,5
	1114,9
	919,7

	Расходы организации, тыс. руб.
	1222,9
	1133,3
	1114,9
	1439,8

	Финансовый итог деятельности предприятия, тыс. руб.
	-182,6
	-178,8
	0
	-520,1

	Средний тариф на водоснабжение, руб./м3 для потребителей (с НДС)
	22,17
	23,30
	24,73
	25,72

	Индекс средних тарифов, %
	
	105
	106
	104



В фактической себестоимости водоснабжения за 2017 год основную долю занимают затраты на электроэнергию (18,9%), затраты на оплату труда рабочих с отчислениями (13,3%), общехозяйственные расходы (38,6%), затраты на текущий ремонт занимают всего (4%). Затраты на аварийно-восстановительные работы  составили (5%), но эти затраты не включаются в новый тариф. Постоянный перерасход  электроэнергии по причине большого износа оборудования и постоянных отсутствие средств на ремонт вынуждает организацию производить только ремонт аварийных участков, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.
 Скважины глубиной 150-160 м. с большим содержанием взвесей ила и песка, что приводит к уменьшению производительности и преждевременному выходу из строя глубинных насосов.
Водозабор осуществляется из 54 водозаборных колонок, которые представляют собой наполненные водой колодцы. В эти колодцы в зимнее время опускаются краны водоразборных рукавов. 
В 2014 году была произведена замена водопровода в с. Ягодное ул. Советская 1400 метров. В 2017 году в  д. Мало – Жирово и в д. Латат установлены новые водонапорные башни.
В с. Цветковка произошла деформация обсадной трубы, что делает замену насосов очень трудной. Имеются случаи обрыва глубинных насосов и труб.  В с. Цветковка  водоносный слой находится на большой глубине (160 м), и имеет малый дебит воды, в связи с чем насос выхватывает воду с воздухом, поэтому глубинный насос часто выходит из строя (два раза в год).
Инвестиционная составляющая в тарифе предприятия МУП «Ягодное ЖКХ» по водоснабжению не предусмотрена. Отсутствие в структуре затрат статьи  амортизации ведет с одной стороны, к снижению себестоимости и тарифа с другой стороны, лишает собственника средств для воспроизводства основных фондов, приводит их к старению, а следовательно, к росту затрат на ремонт, ликвидацию аварий, затрат на электроэнергию и т.д. 
Одним из направлений  реструктуризации затрат может быть реализация мероприятий по повышению ресурсной эффективности, за счет ремонта и реконструкции сетей и внедрения нового оборудования. Однако эксплуатационные расходы предприятия на 2017 год превысили прибыль, соответственно свободных средств на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы водоснабжения у предприятия нет. 
  2.2.    Характеристика  существующего состояния систем теплоснабжения                                                                                            
В настоящее время на территории Ягодного сельского поселения имеется один источник централизованного теплоснабжения, мощностью 1,0 Гкал/ч. для отопления трех многоквартирных   жилых  домов и зданий социальной сферы. Котельная находится в собственности Администрации Ягодного сельского поселения и эксплуатируется МУП «Ягодное ЖКХ» на основании договора хозяйственного ведения.
Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий Ягодного сельского поселения, осуществляется автономно (печное отопление).

Таблица 5 – Характеристика источника теплоснабжения поселения
	№ п./п.
	Наименование
котельной
	Тип
котлов
	Един.
мощность
Гкал/ч.
	Кол-во
шт.
	Установленная
мощность
Гкал/ч.
	Вид
топлива
	Факт.
нагрузка
Гкал/ч.
	Коэффициент 
использования 
мощности

	1
	Котельная
	КВР – 0,5
	0,5
	2
	1,0
	уголь
	0,546
	0.7



 Для производства тепла на котельной установлены 2 водонагревательных котла, работающих на твердом топливе (уголь). Система теплоснабжения в 2-х трубном исполнении.
 Населенный пункт, в котором расположена котельная с присоединенной системой транспорта и распределения тепловой энергии, относится к II климатической зоне Томской области.
В соответствии с ТСН 23-316-200 Тепловая защита жилых и общественных зданий. Томская область,  II климатической зоне Томской области соответствуют следующие расчетные параметры:
Продолжительность отопительного периода 239 суток.
Расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления: (-41 °С).
Средняя (расчетная) температура наружного воздуха в отопительном периоде: (- 8,53 °С).
Средняя (расчетная) температура грунта в отопительном периоде: 4,3 °С.
На котельной установлены  два котла КВр – 0,5  КПД – 64,9% , которые   находятся в  работе более десяти лет. 
Температурный график утверждённый – 75/58 ºС. Схема теплоснабжения наземная и подземная. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
Тепловая схема водогрейной котельной - двухконтурная. 
Топливное хозяйство включает котлы и теплопроводы. Используется привозной  уголь. Учёт потребления тепла  осуществляется по общекотельному узлу учёта.
Котельная является объектом II категории электроснабжения. В котельной предусмотрено резервное электроснабжение – дизельный генератор, мощностью 30 кВт. Для определения объёма потребления электроэнергии установлен электросчётчик. Учёт по   тепловой энергии по тепло – счётчику.
Водоснабжение котельной производится от водопроводной распределительной сети с. Ягодное. Для резервного водоснабжения установлен бак ёмкостью 10 м3.  Имеется оборудование химической подготовки воды, что в значительной мере повышает эффективность и надёжность работы котлов. 
За последний 2017 год аварий на системе теплоснабжения не происходило.
В настоящее время на территории с. Ягодное проложено 517,5 метра в двухтрубном исполнении тепловых сетей, которые находятся в эксплуатации у коммунального предприятия МУП «Ягодное ЖКХ».
Сети теплоснабжения - радиальные,  двухтрубные. Система закрытая 227,0 м, и  открытая 290,5 м. Схема подключения потребителей – зависимая при непосредственном присоединении абонентов.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземная в каналах (43,8 %) и надземная (56,2 %) на опорах. В качестве материала изоляции используется минеральная вата, в редких случаях - ISOVER. 
По сроку службы тепловые сети распределены следующим образом: 
· срок службы свыше 30 лет – 0 м;
· срок службы свыше 10 лет – 136,5 м;
· срок службы свыше 5 лет – 381 м.
Нормативные потери в сетях на 2017 год с учётом используемого температурного графика отпуска тепла составляли 15,6%, фактические – 15,6%.
Замена тепловых сетей проводилась в 2008 году -  125 м, 2009 году  - 196 м., 2010 году – 60 м. 
Эксплуатация тепловых сетей осуществляется в штатном режиме в соответствии с  типовой инструкцией МДК 4-02.2001 по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения (утверждена приказом Госстроя Российской Федерации от 13 декабря 2000 года № 285). 
МУП «Ягодное ЖКХ» обеспечивает  систематический контроль состояния оборудования, сетей и сооружений, определены ответственные за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию лица.
Условие эксплуатации тепловых и водопроводных систем Ягодного сельского  поселения одним предприятием МУП «Ягодное ЖКХ» является бесспорным преимуществом при решении оперативных вопросов, так как исключает дополнительные временные затраты на согласование между различными структурами. 
Теплоизоляция теплотрассы находится в удовлетворительном состоянии, требует  частичной замены. 
Режим работы оборудования котельной МУП «Ягодное ЖКХ»:
весь отопительный период  в работе один котел типа КВр-0,5, второй котел подключается к эксплуатации при понижении температуры наружного воздуха ниже  -20  Град по С.

Таблица 6 – Расход энергетических ресурсов котельной 2017 год
	Наименование
котельной
	Вид топлива
	Потребление топлива, тыс. т.
	Выработка т/энергии, Гкал/год
	Уд.расход усл.топлива, т.у.т/Гкал

	Потребление эл.эн., кВт.ч.
	Уд.потр. эл.энерг., кВт.ч./Гкал
	Потребление воды, тыс. м3
	Нормативный запас топлива, т

	Котельная
с. Ягодное 
	уголь
	622,23
	1410,7
	444,23
	75771
	53,71
	0,391
	109,4



 Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Ягодного сельского поселения, представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Баланс производства и потребления тепловой энергии в коммунальном секторе Ягодного сельского поселения
	 
	Факт по данным организации                        за 2016 г.
	Факт по данным организации                        за 2017 г.
	План по утвержденному тарифу на 2018 г.
	Период регулирования   2019 г. 

	Выработано т/энергии, Гкал/год
	1445,06
	1410,70
	1430,87
	
1456,133

	Отпущено в сеть всего Гкал/год
	1411,677
	1378,117
	1397,231
	1422,504

	Потери в сетях,  Гкал/год
	133,323
	130,155
	134,403
	134,179

	Потери в сетях, %
	9,4%
	9,4%
	9,6%
	9,4%

	Протяжённость теплосетей, м
	517,5
	517,5
	517,5
	517,5

	Уд. расход тепла на отопление жилья, Гкал/м2
	0,3
	0,3
	0,3
	
0,3

	Уд. расход топлива,  у.т./Гкал на отпущенную тепловую энергию
	295,92
	314,93
	224,1
	
224,1

	КПД, %
	
	
	
	

	Уд.расход эл.энергии, кВт.ч./Гкал
	49,74
	53,71
	50,68
	50,68

	Уд. расход воды, м3/Гкал
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27



Как видно из таблицы 7, величина потерь в сетях в отчётном балансе значительная, составляет 9,4 %.
 Норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию на 2017 год для котельной утвержден приказом Департамента тарифного регулирования Томской области от 30 марта 2016 года № 9/63 в размере 224,1, кг.у.т./Гкал.
Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, включенный в тариф на тепловую энергию Департаментом тарифного регулирования Томской области для котельной составил:
на 2016 год – 224,1 кг.у.т./Гкал.
на 2017 год – 224,1 кг.у.т./Гкал.
Расчетное значение удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2017 год по данным экспертизы составляет 322,38 кг.у.т/Гкал. 
Фактическое значение удельного расхода условного топлива за 2017 год –322,38кг.у.т/Гкал.
По результатам расчетов нормативные технологические годовые затраты и потери тепловой энергии в существующих сетях котельной составили:

[bookmark: _Toc333482501][bookmark: _Toc330998331]Таблица 8 – Расчет потерь и затрат теплоносителя и тепловой энергии
	Наименование котельной
	Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 (т)
	Годовые затраты и потери тепловой энергии, Гкал

	
	с утечкой
	на пусковое заполнение
	всего
	через изоляцию
	с затратами теплоносителя
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Котельная с. Ягодное
	231,6
	16,5
	248,2
	184,7
	7,4
	192,1



По результатам расчета при планировании на 2017 год потери тепловой энергии в тепловых сетях котельной составили:
[bookmark: _Toc333482502]
Таблица 9 – Расчет потерь и затрат теплоносителя и тепловой энергии
	Наименование котельной
	Потери тепловой энергии, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери тепловой энергии, %

	1
	2
	3
	4

	Котельная с. Ягодное
	130,155
	1378,117
	9,44



Нормативы технологических затрат и потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям котельной на 2017 год утверждены приказом Департамента тарифного регулирования от 30 марта 2015 года № 9/64 на уровне: потери и затраты теплоносителя – 168,9 м³; потери тепловой энергии – 134,4 Гкал.
Нормативы потерь тепловой энергии, включенные в тариф на услуги по производству и передаче тепловой энергии Департаментом тарифного регулирования Томской области, составили:
на 2017 год – 134,4 Гкал.
Технологические затраты и потери тепловой энергии, включенные в тариф на тепловую энергию Департаментом тарифного регулирования Томской области для котельной составили:
на 2017 год – 168,9 Гкал;
Фактическое значение технологических затрат и потерь теплоносителя на 2017 год выше значения, включенного регулирующим органом в тариф и утвержденного приказом Департамента тарифного регулирования Томской области для котельной на 2017 год.
Сфера услуг теплоснабжения в Ягодном сельском поселении убыточна.

Таблица 10 – Финансовые показатели деятельности теплоснабжающей организации
	Показатель
	Факт по данным организации                        за 2016 г.
	Факт по данным организации                        за 2017 г.
	План по утвержденному тарифу 
на 20118 г.
	Период регулирования     2019 г. 

	Доходы организации, тыс. руб.
	2 719,0
	2 759,6
	2870,6
	2 994,5

	Расходы организации, тыс. руб.
	3220,4
	3588,3
	2870,6
	3716,2

	Финансовый итог деятельности предприятия, тыс. руб.
	-501,4
	-828,7
	0
	-721,7

	Средний тариф на теплоснабжение, руб./Гкал для потребителей (с НДС)
	2134,15
	2219,33
	2273,16
	2324,91

	Индекс средних тарифов, %
	100
	104
	102
	102



В условиях установленных предельных индексов роста тарифов, формирование себестоимости производства тепловой энергии осуществляется по принципу включения необходимых затрат, таких как топливо, электроэнергия, заработная плата, транспортные расходы и только в пределах нормативных значений, несмотря на ненормативное состояние сетей и оборудования теплоснабжающего комплекса.
Затраты на проведение ремонтных и регламентных работ включаются по остаточному принципу. Такой подход приводит к ежегодному увеличению фактических затрат на эксплуатацию при практически полном отсутствии средств на ремонтные работы, не говоря уже об инвестиционной деятельности и развитии предприятий.
В фактической себестоимости производства тепловой энергии основную долю занимают затраты на топливо (42,9%), затраты на электроэнергию (13,3%), затраты на оплату труда рабочих с отчислениями (25,6%), общехозяйственные расходы (18,1%) и затраты на текущий ремонт занимают всего (1,1%). Постоянный перерасход топлива и электроэнергии по причине большого износа оборудования и постоянных недоремонтов вынуждает организацию экономить энергоресурсы, что отрицательно сказывается на качестве оказываемых услуг.
Таким образом, за 2017 год  предприятие понесло убытки на 828,70 тыс. руб. Соответственно, средства на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению основных фондов, развитию системы теплоснабжения у предприятия отсутствуют.
2.3. Характеристика  существующего состояния системы водоотведения
В  Ягодном сельском поселении  действует 1 система  канализации с общей протяженностью канализационных сетей – 0,6 км.
Состояние системы водоотведения в неудовлетворительном состоянии:
-  централизованного водоотведения в населенных пунктах нет;
- водоотведение функционирует на  два пятиэтажных дома и  на один двухэтажный в   с. Ягодное, ул. Школьной, а также на объекты социальной сферы.
В настоящее время система канализации работает  по принципу выгребной ямы, то есть  производится откачка отходов из колодцев  и слив на рельеф почвы.
Строительство централизованных систем канализации осуществлялось в 1980-ые годы и большая их часть имеет срок службы более 30 лет, что соответствует 60-85% от их амортизации Состояние сетей и сооружений в значительной степени определяется низким качеством строительства и нарушениями нормативных требований и условий эксплуатации объектов.
Системы канализации самотечные, очистные сооружения отсутствуют. В остальных населенных пунктах население и организации используют для удаления стоков собственные выгребные ямы, вывоз стоков из которых осуществляется автотранспортом. Утилизация жидких стоков является основной проблемой для Ягодного  сельского поселения.

3. План развития поселения, план прогнозируемой застройки 
и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

Динамика численности населения Ягодного сельского поселения до 2029 года представлена в таблице.
Таблица 11 – Динамика численности населения Ягодного сельского поселения
	Наименование показателя
	2018 год
	Прогноз на 2019 - 2029 годы

	
	
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024-2029 годы

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Численность населения (среднегодовая), человек
	1554
	1566
	1584
	1600
	1620
	1680
	1840



3.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг
Генеральным планом предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем, развитие централизованных и децентрализованных систем водоотведения. 
3.2. Показатели спроса на коммунальные услуги
  Генеральным планом прирост жилищного фонда Ягодного сельского поселения планируется  за счет строительства индивидуальных жилых домов, которые будут обеспечиваться индивидуальными системами отопления. В связи с этим, маловероятно значительное увеличение нагрузки на существующие системы центрального теплоснабжения.
В соответствии с прогнозируемым числом населения представлен прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов Ягодного сельского поселения.

Таблица 12 – прогнозируемый расчет коммунальных ресурсов Ягодного сельского поселения
	Наименование потребителей
	Единица
	Существующее состояние
	2029 год
 расчетный срок

	Водоснабжение

	с. Ягодное
	м3/сут.
	113
	115

	Водоотведение

	с. Ягодное
	м3/сут.
	-
	-

	
	
	
	

	Теплоснабжение (централизованное)

	 Котельная с. Ягодное
	Гкал/год
	1457
	1800



[bookmark: _Toc279249618][bookmark: _Toc333482506]4. Перечень мероприятий и целевых показателей

[bookmark: _Toc279249619][bookmark: _Toc333482507]4.1. Программа модернизации и развития системы водоснабжения
4.1.1. Целевые показатели и задачи 
К долгосрочным целям развития системы водоснабжения  относятся: 
- модернизация  обновление основных фондов системы водоснабжения;
- обеспечение эксплуатационной надежности, экономической и технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для потребителей; 
- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;
[bookmark: _Toc279249621][bookmark: _Toc333482509]- снижение себестоимости производства услуг водоснабжения при рационализации использования энергетических ресурсов.
4.1.2. Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоснабжения
Дальнейшее совершенствование системы водоснабжения Ягодного сельского поселения должно быть связано в основном с повышением надежности и энергетической эффективности. В условиях ограниченности финансовых ресурсов это является безальтернативным решением.
Совершенствование водоснабжения Ягодного сельского  поселения при минимально достаточных финансовых ресурсах направлено на решение основных проблем, не выходя за пределы экономической доступности жилищно-коммунальных услуг.
Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоснабжения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующему направлению «реконструкция и модернизация».
[bookmark: _Toc279249622][bookmark: _Toc333482510][bookmark: _Toc279249611][bookmark: _Toc333482498]Мероприятиями предусмотрена замена ветхих сетей, установка водоочистного оборудования, что создает условия для повышения энергоэффективности и повышения качества оказываемых услуг.
4.1.3. Затраты на реализацию и источники финансирования программы 
Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:
- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоснабжения; 
- повысить качество оказываемых услуг;
- повысить эффективность производства услуг водоснабжения с одновременным снижением нерациональных затрат, сокращением потерь и утечек.
При этом тариф будет изменяться на величину предельного индекса, установленную Департаментом тарифного регулирования Томской области. В связи с ростом доходов, населения, данный уровень роста тарифов позволит только выйти предприятию из убыточного состояния, но не позволит аккумуляцию инвестиционных ресурсов.
Объем средств необходимых на реализацию запланированных мероприятий по совершенствованию водоснабжения  в ценах 2018 года составит 36,1 млн. рублей. За счет  федерального бюджета будет профинансировано затрат на сумму 20,72 млн. руб., областного и местного бюджетов на сумму 14,17 млн. руб., внебюджетные источники 1,21 млн. руб.

Таблица 13 – Мероприятия на реализацию программы по  водоснабжению





	[bookmark: _Toc279249623][bookmark: _Toc333482511]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Показатели конечного результата мероприятия

	
	
	
	
	федерального бюджета 
	областного бюджета 
	местных бюджетов 
	внебюджетных источников
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Установка локальных станций очистки воды
	Всего:
	2 800,0
	0,0
	2 800,0
	0,0
	0,0
	км
	0,8

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	1 400,0
	0,0
	1 400,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	1 400,0
	0,0
	1 400,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	2
	Замена водопровода в с. Ягодное по ул. Юбилейная
	Всего:
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	км
	2,2

	
	
	2019
	900,0
	0,0
	0,0
	0,0
	900,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3
	Строительство объектов водоснабжения в с. Ягодное по ул. Советская, 64/2
	Всего:
	8 200,0
	5 740,0
	1 640,0
	800,0
	20,0
	
км
	

0,9


	
	
	2019
	4 000,0
	2 800,0
	800,0
	400,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	4 200,0
	2 940,0
	840,0
	400,0
	20,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4
	Ремонт объектов водоснабжения в с. Цветковка
	Всего:
	1 000,0
	0,0
	900,0
	0,0
	100,0
	км
	0,9

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	1 00,0
	0,0
	900,0
	0,0
	100,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5
	Строительство объектов водоснабжения в д. Мало-Жирово
	Всего
	8 900,0
	6 230,0
	1 780,0
	890,0
	0,0
	км
	2,8

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	3 000,0
	2 100,0
	600,0
	300,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	3 000,0
	2 100,0
	600,0
	300,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	2 900,0
	2 030,0
	580,0
	290,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	6
	Ремонт объекта водоснабжения в с. Ягодное
	Всего:
	12 500,0
	8 750,0
	2 500,0
	1 250,0
	0,0
	км
	3,3

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	12 500,0
	8 750,0
	2 500,0
	1 250,0
	0,0
	
	

	7
	Замена водонапорной башни в с. Цветковка
	Всего:
	1 800,0
	0,0
	1 260,0
	350,0
	190,0
	шт.
	1

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	1 800,0
	0,0
	1 260,0
	350,0
	190,0
	
	

	8
	Итого по программе
	Всего:
	36 100,0
	20 720,0
	10 880,0
	3 290,0
	1 210,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	4 900,0
	2 800,0
	800,0
	400,0
	900,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	5 600,0
	2 940,0
	2 240,0
	400,0
	20,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	4 000,0
	2 100,0
	1 500,0
	300,0
	100,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	4 400,0
	2 100,0
	2 000,0
	300,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	2 900,0
	2 030,0
	580,0
	290,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	14 300,0
	8 750,0
	3 760,0
	1 600,0
	190,0
	Х
	Х



4.1.4. Эффект от реализации программы 
В результате реализации мероприятий программы по совершенствованию системы  водоснабжения сократится потребление электроэнергии на 4,5 тыс. кВт и потери воды на 6,559 тыс.м3.
Максимальный годовой экономический эффект составляет 131,00 тыс. рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования водоснабжения носит в основном социальный характер. 
В первоочередном порядке предлагается реализовать неотложные мероприятия, связанные с повышением качества оказываемых услуг и повышения надежности системы водоснабжения.
[bookmark: _Toc279249612][bookmark: _Toc333482499]4.2. Программа модернизации развития теплоснабжения
[bookmark: _Toc144890864]4.2.1. Целевые показатели и задачи 
Основной целью программы является обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду.
Основными задачами программы являются:
- повышение надежности, качества и ресурсной эффективности сферы теплоснабжения;
- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;
- определение направлений развития системы теплоснабжения, обеспечивающих возможность социально-экономического развития территории;
- повышение устойчивости финансовой деятельности теплоснабжающей организации при относительной стабилизации тарифа на тепловую энергию, в том числе за счет снижения издержек и потерь энергетических ресурсов;
- создание системы контроля эффективности и мониторинга функционирования систем теплоснабжения.
[bookmark: _Toc279249614][bookmark: _Toc333482503]Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию теплоснабжения, не выходя за пределы экономической доступности услуг. 
4.2.2. Мероприятия программы по реконструкции и развитию системы теплоснабжения 
Мероприятия программы ограничены временным интервалом 2019-2029 годами и структурированы по территориальному и содержательному признакам.
Выбор варианта модернизации системы теплоснабжения осуществлялся на основе технико-экономического сравнения вариантов.
Системой программных мероприятий предусмотрено:
1. Замена основных фондов. Реконструкция и замена изношенных участков тепловой сети с использованием высокоэффективной теплоизоляции.
2. Выполнение гидравлического расчета тепловых сетей потребителей с учетом присоединения тепловых нагрузок и необходимость в произведении наладочных работ по оптимизации гидравлического режима.
Таким образом,  модернизация системы теплоснабжения предусматривает реализацию мероприятий по  оптимизации схемы теплоснабжения, направленных на минимизацию капитальных затрат дальнейших эксплуатационных расходов по системе.
Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию, восстановить до нормативного состояния существующие объекты теплоснабжения.
[bookmark: _Toc279249615][bookmark: _Toc333482504]4.2.3. Затраты на реализацию и источники финансирования программы 
Требуемый объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий по теплоснабжению составляет 10,8 млн. руб. без учёта прогнозных индексов-дефляторов на капитальные вложения и инвестиции (таблица). Весь объём средств будет направлен на модернизацию и  замену основных фондов.
В виду отсутствия инвестиционных средств и возможности среднесрочного возврата инвестиций, в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для финансирования программы по замене и модернизации изношенных фондов предполагается использовать:
1. средства местного  бюджета;
2. средства областного бюджета.
Инвестиционные составляющие в  тарифе на сегодняшний день фактически отсутствуют. Инвестиционные надбавки к тарифу для теплоснабжающей организации в  связи с низкой платёжеспособностью и низкой платёжной дисциплиной населения невозможны. Источники финансирования мероприятий программы теплоснабжения приведены в таблице.

Таблица 14 – Мероприятия на реализацию программы по теплоснабжению
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Показатели конечного результата мероприятия

	
	
	
	
	федерального бюджета 
	областного бюджета 
	местных бюджетов 
	внебюджетных источников
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Замена дымососа
	Всего:
	1 300,0
	0,0
	1 100,0
	200,0
	0,0
	шт.
	1

	
	
	2019
	1 300,0
	0,0
	1 100,0
	200,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	22
	Реконструкция подземного участка тепловой сети на воздушную
	Всего:
	1 200,0
	0,0
	1 000,0
	200,0
	0,0
	м
	188

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	1 200,0
	0,0
	1 000,0
	200,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3
	Замена котла 
	Всего:
	800,0
	0,0
	700,0
	100,0
	0,0
	
	

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	800,0
	0,0
	700,0
	100,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4
	Утепление теплотрассы
	Всего:
	500,0
	0,0
	0,0
	330,0
	170,0
	м
	290

	
	
	2019
	100,0
	0,0
	0,0
	30,0
	70,0
	
	

	
	
	2020
	100,0
	0,0
	0,0
	20,0
	80,0
	
	

	
	
	2021
	100,0
	0,0
	0,0
	80,0
	20,0
	
	

	
	
	2022
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	5
	Реконструкция котельной с увеличением мощности до 2 МВт
	Всего
	4 500,0
	0,0
	4 000,0
	400,0
	100,0
	шт.
	1

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	4 500,0
	0,0
	4 000,0
	400,0
	100,0
	
	

	6
	Реконструкция теплотрассы с увеличением протяженности и числа потребителей
	Всего:
	2 500,0
	0,0
	2 000,0
	300,0
	200,0
	м
	200

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	2 500,0
	0,0
	2 000,0
	300,0
	200,0
	
	

	7
	Итого по программе
	Всего:
	10 800,0
	0,0
	8 800,0
	1 530,0
	470,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	1 400,0
	0,0
	1 100,0
	230,0
	70,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	1 300,0
	0,0
	1 000,0
	220,0
	80,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	900,0
	0,0
	700,0
	180,0
	20,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	7 000,0
	0,0
	6 000,0
	700,0
	300,0
	Х
	Х



[bookmark: _Toc333482505]4.2.4. Ожидаемые результаты выполнения мероприятий
В результате реализации мероприятий программы возникает экономия энергетических и материальных ресурсов. Распределение экономии по видам ресурсов показано в таблице.

Таблица 15 – Объёмы экономии энергетических и материальных ресурсов при реализации мероприятий программы по теплоснабжению
	Сокращение потерь тепла, Гкал/год
	Экономия топлива, тонн
	Экономия воды, тыс.м3
	Экономия эл. эн., тыс. кВт./ч.
	Экономия по ТЭР, тыс. руб./год
	Экономия топлива, тыс. руб.
	Экономия всего,  тыс. руб./год:

	91,02
	44,40
	-
	-
	207,98
	102,12
	102,12



Годовой экономический эффект по сравнению с необходимыми капитальными вложениями незначительный и составляет  102,12 тыс. рублей. Можно констатировать, что программа совершенствования теплоснабжения Ягодного сельского поселения носит в основном социальный характер. Эта экономия должна быть направлена, в том числе и для сокращения расходов областного и местного бюджетов по содержанию коммунальной инфраструктуры поселения. 
[bookmark: _Toc333482512]
4.3. Программа модернизации систем водоотведения
[bookmark: _Toc150309179][bookmark: _Toc333482513]4.3.1. Целевые показатели и задачи 
Целями развития  водоотведения Ягодного сельского поселения являются: 
- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности; 
- обеспечение технологической и экономической доступности услуг; 
- выполнение природоохранных требований;
- повышение ресурсной эффективности водоотведения с очисткой стоков.
[bookmark: _Toc333482515]4.3.2. Мероприятия программы
Программными мероприятиями для Ягодного сельского поселения  предусмотрена замена канализационных сетей,  приобретения техники с целью повышения эффективности его использования. План мероприятий по годам с разбивкой приведен в Приложении. 
[bookmark: _Toc333482516]4.3.3. Затраты на реализацию программы 
Затраты на реализацию программных мероприятий в разрезе по годам  представлены в таблице и составляют 6,60 млн. руб. Из  местного бюджета – 6,00 млн. руб., внебюджетные источники 0,60 млн. руб.

Таблица 16 – Мероприятия на реализацию программы водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Показатели конечного результата мероприятия

	
	
	
	
	федерального бюджета 
	областного бюджета 
	местных бюджетов 
	внебюджетных источников
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство очистных сооружений
	Всего:
	4 500,0
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	шт.
	1

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	4 500,0
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	
	

	2
	Ремонт сетей
	Всего:
	600,0
	0,0
	 0,0
	0,0
	600,0
	шт.
	1

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	
	

	
	
	2022
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	
	

	
	
	2023
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	3
	Покупка спец. техники
	Всего:
	1 500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	



ед.
	



1

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2020
	1 500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	
	

	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	2024-2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	4
	Итого по программе
	Всего:
	6 600,0
	0,0
	0,0
	6 000,0
	600,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	1 500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	4 500,0
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	Х
	Х

	



[bookmark: _Toc333482517]4.3.4. Эффекты от реализации программы 
Программа модернизации и развития систем водоотведения носит социальный характер. 
Восстановление системы водоотведения исключит загрязнение окружающей среды, отходами жизнедеятельности человека.
Уменьшение  затрат на откачку и транспортировку жидких бытовых отходов.

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных Программой по развитию
коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения
на 2019-2029 годы

[bookmark: _Toc151352303][bookmark: _Toc279591365][bookmark: _Toc333482519]5.1. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения
 Реализация Программы осуществляется Администрацией Ягодного сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета,  средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 
Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Ягодного сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются Администрация Ягодного сельского поселения и организации коммунального комплекса.
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация Ягодного сельского поселения и Совет Ягодного сельского поселения.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией Ягодного сельского поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
Суммарные затраты на реализацию Программы по видам оказания услуг и  направлениям инвестиционной деятельности представлены в таблице и составляют 27,85 млн. руб.  в текущих ценах.

Таблица 17 – Стоимость и структура финансирования Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения за период 2019-2029 годы


	№ п/п
	Наименование программы
	Срок реализации
	Объем финансирования (тыс. рублей)
	В том числе за счет средств
	Показатели конечного результата мероприятия

	
	
	
	
	федерального бюджета 
	областного бюджета 
	местных бюджетов 
	внебюджетных источников
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Программа модернизации и развития системы водоснабжения
	Всего:
	36 100,0
	20 720,00
	10 890,0
	3 290,0
	1 210,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	4 900,0
	2 800,0
	800,0
	400,0
	900,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	5 600,0
	2 940,0
	2 240,0
	400,0
	20,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	4 000,0
	2 100,0 
	1 500,0
	300,0
	100,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	 4 400,0
	2 100,0
	2 000,0
	300,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	2 900,0
	2 030,0
	580,0
	290,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	14 300,0
	8 750,0
	3 760,0
	1 600,0
	190,0
	Х
	Х

	2
	Программа модернизации развития теплоснабжения
	Всего:
	10 800,0
	0,0
	8 800,0
	1 530,0
	470,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	1 400,0
	0,0
	1 100,0
	230,0
	70,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	1 300,0
	0,0
	1 000,0
	220,0
	80,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	900,0
	0,0
	700,0
	180,0
	20,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	100,0
	0,0
	0,0
	100,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	7 000,0
	0,0
	6 000,0
	700,0
	300,0
	Х
	Х

	3
	Программа модернизации систем водоотведения
	Всего:
	6 600,0
	0,0
	0,0
	6 000,0
	600,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	1 500,0
	0,0
	0,0
	1 500,0
	0,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	200,0
	0,0
	0,0
	0,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	4 500,0
	0,0
	0,0
	4 500,0
	0,0
	Х
	Х

	4
	Всего по программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения  на период 2019-2029 годы
	Всего:
	53 500,0
	20 720,0
	19 690,0
	10 820,0
	2 280,0
	Х
	Х

	
	
	2019
	6 300,0
	2 800,0
	1 900,0
	630,0
	970,0
	Х
	Х

	
	
	2020
	8 400,0
	2 940,0
	3 240,0
	2 120,0
	100,0
	Х
	Х

	
	
	2021
	5 100,0
	2 100,0
	2 200,0
	480,0
	320,0
	Х
	Х

	
	
	2022
	4 700,0
	2 100,0
	2 000,0
	400,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2023
	3 200,0
	2 030,0
	580,0
	390,0
	200,0
	Х
	Х

	
	
	2024-2029
	25 800,0
	8 750,0
	9 760,0
	6 800,0
	490,0
	Х
	Х




Наибольшая доля затрат приходится на сектор водоснабжения – 67,5 %. Такое соотношение оправдано высокой эффективностью вложений в эту сферу. Только 20,2 % будет вложено в сферу теплоснабжения. 
Вся Программа направлена на реализацию мероприятий по модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры.
Высокая степень износа оборудования сетей и сооружений делает в большинстве случаев модернизацию экономически неоправданной, в связи с чем, привлечение инвестиций невозможно.
Исходя из принятых ограничений, связанных с возможностью местного бюджета, платёжеспособности населения и уровнем роста тарифов, определена структура финансирования Программы по отдельным источникам. Общая логика этой структуры – запуск Программы за счет бюджетных  средств с последующим возвратом средств за счет экономии энергетических и других ресурсов  в последующие периоды. 
[bookmark: _Toc333482520]     Это обеспечит достижение финансово сбалансированного состояния, при котором  предприятия будут содержать инфраструктуру за счет средств, заложенных в тарифе без помощи областного и местного бюджетов. Расходы на реализацию Программы за счет средств бюджета подлежат ежегодному уточнению.

[bookmark: _Toc151352305][bookmark: _Toc279591367]5.2. Экономический эффект от реализации Программы. Индикаторы реализации Программы
Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры поселения оценивается в  233,12 тыс. руб. (в ценах 2018 года), при этом 100 % обеспечивается за счет экономии энергетических ресурсов. При этом ещё не учитывался эффект от снижения затрат на  аварийно-восстановительные работы.

Таблица 18 – Экономия затрат на содержание систем коммунальной инфраструктуры Ягодного сельского поселения
	Показатель
	Теплоснабжение, тыс. руб.
	Водоснабжение, тыс. руб.
	ИТОГО по
 Программе: тыс. руб.

	Экономия всего, тыс. руб./ год
	102,12
	131,0
	233,12

	% от общего:
	43,8%
	56,2%
	100



Данный объём экономии в дальнейшем позволит стабилизировать тарифы и снизить расходы бюджета на содержание бюджетной сферы и инженерной инфраструктуры поселения, а также размера субсидий по оплате ЖКУ населением.
Дополнительным эффектом будет также расширение рынка коммунальных услуг, что позволит снизить удельные эксплуатационные затраты коммунальных предприятий на оказание этих услуг.
  
6. Обосновывающие материалы

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы
Согласно действующему генеральному плану на 2029 год прогнозируется прибыль численности населения поселения на 7 %. Но в связи с улучшением качества жизни, спрос на коммунальные услуги увеличится. Уровень развития обеспечивающих коммунальных систем, таких как водопроводные сети, имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального образования.
Так же спрос на коммунальные услуги увеличится, в связи с обеспечением коммунальными ресурсами существующей застройки. Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

6.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий,  входящих в план застройки
Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:
 - Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования.
- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса. 
- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются. 

6.3. Характеристика состояния и проблем соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
6.3.1. Водоснабжение
Водоснабжение Ягодного сельского поселения осуществляется из водозаборных скважин. Система водоснабжения базируется на локальных водозаборах.  Всего на данной территории находится 6 водозаборных скважин. 
Процесс организации водоснабжения в Ягодном сельском поселении  носит упрощенный характер: «подъем воды глубинными насосами в напорно-регулирующую ёмкость - распределение воды по потребителям». 
Очистка воды  производится локальными очистными станциями, установка которых проводится с 2017 года. 
Скважины пробурены в 1979-2011 годы. Ремонт скважин не проводился,  и за время эксплуатации произошла их частичная кальматация.
На основе проведенного анализа фактического состояния сетей системы водоснабжения Ягодного сельского  поселения были выявлены основные проблемы данного сектора: 
- низкая оснащенность абонентов приборами учета;
- низкий тариф на воду (23,3 рублей за 1 м3);
- низкая надежность сетей.
6.3.2. Водоотведение
В  Ягодном сельском поселении  действует 1 система  канализации с общей протяженностью канализационных сетей – 0,6 км.
В настоящее время система канализации работает  по принципу выгребной ямы, то есть  производится откачка отходов из колодцев  и слив на рельеф почвы.
Системы канализации самотечные, очистные сооружения отсутствуют. В остальных населенных пунктах население и организации используют для удаления стоков собственные выгребные ямы, вывоз стоков из которых осуществляется автотранспортом. Утилизация жидких стоков является основной проблемой для Ягодного  сельского поселения.
Основные проблемы водоотведения Ягодного сельского поселения, требующие безотлагательного решения:
- отсутствие очистных сооружений;
- износ  канализационных сетей;
- покупка  техники для откачки из выгребных ям.
6.3.3. Теплоснабжение
В настоящее время на территории Ягодного сельского поселения имеется один источник централизованного теплоснабжения, мощностью 1,0 Гкал/ч. для отопления трех многоквартирных   жилых  домов и зданий социальной сферы. Котельная находится в собственности Администрации Ягодного сельского поселения и эксплуатируется МУП «Ягодное ЖКХ» на основании договора хозяйственного ведения.
Теплоснабжение остальной части жилищного фонда и прочих зданий Ягодного сельского поселения, осуществляется автономно (печное отопление).
Для производства тепла на котельной установлены 2 водонагревательных котла, работающих на твердом топливе (уголь). Система теплоснабжения в 2-х трубном исполнении.
На котельной установлены  два котла КВр – 0,5  КПД – 64,9% , которые   находятся в  работе более десяти лет. 
Температурный график утверждённый – 75/58 ºС. Схема теплоснабжения наземная и подземная. Регулирование отпуска тепла центральное, качественное согласно графику изменения температуры воды в зависимости от температуры наружного воздуха.
Тепловая схема водогрейной котельной - двухконтурная. 
Топливное хозяйство включает котлы и теплопроводы. Используется привозной  уголь. Учёт потребления тепла  осуществляется по общекотельному узлу учёта.
Котельная является объектом II категории электроснабжения. В котельной предусмотрено резервное электроснабжение – дизельный генератор, мощностью 30 кВт. Для определения объёма потребления электроэнергии установлен электросчётчик. 

Таблица 19 – Характеристика источника теплоснабжения поселения
	№ п./п.
	Наименование
котельной
	Тип
котлов
	Един.
мощность
Гкал/ч.
	Кол-во
шт.
	Устан-ая
мощность
Гкал/ч.
	Вид
топлива
	Факт.
нагрузка
Гкал/ч.
	Коэф-т 
исп-ия 
мощности

	1
	Котельная 
с. Ягодное
	КВР – 0,5
	0,5
	2
	1,0
	уголь
	0,546
	0.7



На основе проведенного анализа фактического состояния системы теплоснабжения Ягодного сельского  поселения были выявлены основные проблемы данного сектора: 
1. высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и недозагрузке котельной;
2. искусственно заниженные тарифы.
Для обеспечения в дальнейшем надежной и бесперебойной эксплуатации необходима полная замена основного оборудования котельной, пересмотр схемы теплоснабжения и замена изношенных участков тепловой сети.

6.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, ведет к повышению эффективности работы систем энергоснабжения. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения осуществляется по показаниям приборов учета тепла и воды, а также расчетным способом.
Мониторинг Программы,  основанный на индикаторах и результатах отчетности, является процедурой по оценке реализации Программы, эффективности вложения инвестиций, который также позволит корректировать Программу в зависимости от объёмов выполнения мероприятий и изменений ценовых показателей.
Индикаторы являются инструментом мониторинга, позволяющим отслеживать ход выполнения Программы. Детальный перечень целевых индикаторов и их значения в базовый период и по годам реализации Программы представлены в таблице.

 Таблица 20 – Целевые индикаторы и показатели, оценки хода реализации Программы
	Общие индикаторы
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024-2029

	Численность населения, тыс. человек (начало года)
	1,554
	1,566
	1,584
	1,600
	1,620
	1,680
	1,840

	Площадь жил. фонда, тыс.м2 (конец года)
	38,6
	38,9
	39,5
	40,0
	40,8
	42,7
	46,9

	Обеспеченность жильём, кв.м/чел
	24,8
	24,9
	25,0
	25,0
	25,2
	25,4
	25,5

	Благоустройство жил. фонда, %
	

	
	
	
	
	
	

	отоплением
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	20

	водоснабжением
	50
	54
	58
	62
	66
	70
	80

	Доля платежей за ЖКУ в совокупном доходе семьи, %
	8,70
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7
	8,7

	Выработка т/энергии, Гкал/год
	1457
	1584
	1584
	1584
	1584
	1584
	1800

	Потери т/энергии, %
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	9,4
	8,0

	Полезный отпуск, Гкал
	1263
	1288
	1288
	1288
	1288
	1288
	1500

	Износ оборудования котельной, %
	70
	50
	50
	30
	30
	30
	30

	Протяжённость тепловых сетей, м
	517,5
	517,5
	523,5
	523,5
	523,5
	523,5
	723,5

	в т.ч. ветхие сети
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	доля ветхих сетей, %
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Аварийность систем (повреждений на км)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Доля ежегодно заменяемых сетей, %
	0
	0
	33,2
	0
	0
	0
	20

	Удельный расход электроэнергии, кВт.ч./Гкал
	50,68
	50,68
	50,68
	50,68
	50,68
	50,68
	50,0

	Уд. расход усл. топлива на котельной, т.у.т./Гкал
	224,14
	224,1
	224,1
	224,1
	224,1
	224,1
	224,1

	Подъём воды, тыс.м3
	41,45
	41,46
	41,47
	41,48
	41,49
	41,50
	42,00

	Потери воды  в сетях, % от отпуска в сеть
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Реализация воды, тыс.м3
	41,45
	41,46
	41,47
	41,48
	41,49
	41,50
	42,00

	Протяжённость сетей водоснабжения, км
	14,48
	15,88
	15,95
	16,02
	17,00
	17,00
	20,50

	в т.ч. ветхие сети, км
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	2,2
	1,1

	доля ветхих сетей, %
	15,2
	13,8
	13,8
	13,7
	12,9
	12,9
	5,5

	Аварийность систем (повреждений на км)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,15

	Доля ежегодно заменяемых сетей, %
	0
	5,5
	0
	0
	5,5
	0
	17,2

	Удельные нормы расхода электроэнергии в секторе водоснабжения, кВт.ч./м3
	0,825
	1,09
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,8



6.5. Обоснование целевых показателей развития соответствующей системы коммунальной инфраструктуры
Основной целью Программы является Обеспечение развития коммунальных систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых.
Развитие систем коммунальной инфраструктуры обеспечивается выполнением следующих мероприятий:
- оптимизация всей инфраструктуры существующего теплового хозяйства;
- модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Реализация мероприятий по повышению качества коммунальных услуг позволит: 
- улучшить качественные показатели оказываемых услуг; 
- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;
- повысить рентабельность деятельности ресурсоснабжающих предприятий. 

6.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры
6.6.1. Мероприятия в сфере водоснабжения
Программа инвестиционных мероприятий по водоснабжению сельского поселения на общую сумму  36,10 млн. руб. 
В рамках  обеспечения  водоснабжением необходимо:
- ремонт объектов водоснабжения;
- замена водопровода;
- строительство объектов водоснабжения;
- установка локальной станции очистки воды.
6.6.2. Мероприятия в сфере теплоснабжения
Программа инвестиционных мероприятий по теплоснабжению сельского поселения на общую сумму  10,80 млн. руб. 
В рамках  обеспечения  теплоснабжением необходимо:
- замена дымососа;
- реконструкция подземного участка тепловой сети на воздушную;
- утепление теплотрассы;
- реконструкция котельной с увеличением мощности;
Реконструкция теплотрассы с увеличением протяженности.
6.6.3. Мероприятия в сфере водоотведения
Программа инвестиционных мероприятий по водоотведению сельского поселения на общую сумму  6,60 млн. руб. 
В рамках  обеспечения  водоотведением необходимо:
- строительство очистных сооружений;
- ремонт сетей;
- покупка специальной техники.

6.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов
Все мероприятия инвестиционной программы планируется выполнить подрядным способом. 

6.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры
 Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами развития систем коммунальной инфраструктуры. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

6.9. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, в том числе оценку совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, с учетом затрат на реализацию программы на соответствие критериям доступности
        Ниже приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Ягодном сельском поселении.
[bookmark: _GoBack]В таблице представлена структура утвержденных тарифов на тепловую энергию                 в руб. за 1 Гкал на 2018 год.

Таблица 21 – Структура утвержденных тарифов на тепловую энергию
	№
п./п.
	Наименование
регулируемой
организации
	Вид тарифа
	Год
	Тариф

	1.
	МУП «Ягодное ЖКХ»
	одноставочный,
руб./Гкал
	2018
	-

	1.1.
	
	
	с 1 января по 30 июня
	2 264,21

	1.2.
	
	
	с 1 июля по 31 декабря
	2 285,04



В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать доступность для потребителей данных товаров и услуг. Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособности населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приобретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода населения поселения. Одним из принципов разработки Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. Средний платеж за коммунальные услуги составляет 2 022 рублей на 1 человека. Прожиточный минимум на территории Томской области составляет 14 511,90 рублей с учетом районного коэффициента. Таким образом, повышение уровня цен на коммунальные услуги может привести к снижению уровня доступности этих услуг.

6.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе на предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее – ЕДК) для различных категорий граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний платеж за коммунальные услуги в Ягодном сельском поселении равен 2 022 рублей, выплата ЕДК может составлять от 1 011 до 2 022 рублей.

